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Olsztyn, 07.05.2018 r.

Sprawozdanie LBSiZ-OBW/9032/2018 z badania probki wody

1. Badania wykonano na zlecenie: Gmina Stawiguda, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztynska 10;
zlecenie nr 496z/2018 z dnia 23.04.2018 .

1.1. Cel badania: ocena zgodnosci z wymaganiami dokumentow w obszarze regulowanym prawnie

2. Miejsce, data i godzina pobrania probki zgodnie z o$wiadczeniem klienta: SUW Gryzliny,
woda uzdatniona; pobrana dnia 23.04.2018 r. godz. 9% - 11%

3. Data i godzina przyjecia probki do laboratorium: 23 .04.201
4. Probka pobrana wg 1-02/PN-EN ISO 19458:2007, 1-02/PN-

8 r. godz. 113°
ISO 5667-5:2003 metodami nieakredytowanymi

przez zleceniodawcg (przeszkolony prébkobiorca, za§wiadczenie nr 17/10)
5. Informacja o stanie probki w chwili przyjecia — przydatna do badan

kod prébki 903z Najwyzsze dopuszczalne
Lp Badana cecha Metoda badan Jedl}OStka Wynii.(i Waﬂgrsf(l);, %2%%% rM “
miary badanR Dz. U., poz.2294

badania fizyczno-chemiczne niepewnosce

1 |Barwa PN-EN ISO 7887:2012, roz.7 mg/l Pt 5

2 | Metnos¢ PN-EN ISO 7027:2016, roz.6 NTU 0,41 akceptowalny przez konsu-

3 Zapach 20 mentow i bez ni§prawid%0-

. (bl zapacil) (dla n‘;grclgs'irinzrllecany
4 Smak PN-72/C-04557 R (brakzgmaku zakres wartosci do 1,0)
i posmaku)
5 |pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,4 6,5-9,5
¢ |Przewodnosé elekiryczna PN-EN 27888:1999 uS/cm 798 2500
wlasciwa y2s

7 | Amonowy jon Test Amoniaku Merck 1.14752 mg/1 po 0,50

8 |Mangan PN-EN ISO 15586:2005 pg/l 51+8 50

9 | Zelazo PN-ISO 6332:2001 pgfl 111 200

10 | Azotany mg/l 2.6 50

11 | Azotyny mg/1 po 0,50

12 | Fluorki PN-EN ISO10304-1:2009 mg/l 0,33 1,5

13 | Chlorki mg/1 26 250

14 | Siarczany mg/l 72 250

15 | Utlenialnos¢ z KMnOs PN-EN ISO 8467:2001 mg/1 Oz 1,02 5,0

16 | Cyjanki wolne Test Aquaquant®1.14417 Merck ug/1 nw 50




Sprawozdanie zawiera wyniki badai akredytowanych i nieakredytowanych.
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Sprawozdanie LBSiZ-OBW/930z/2018 z badania prébki wody
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Olsztyn, 27.04.2018 r.

1.Badania wykonano na zlecenie: Gmina Stawiguda, ul. Olsztynska 10, 11-034 Stawiguda,
zlecenie nr 510z/2018 z dnia 24.04.2018 r.

1.1 Cel badania: ocena zgodnosci z wymaganiami dokumentéw w obszarze regulowanym prawnie

2. Migjsce, data i godzina pobrania probki zgodnie z o§wiadczeniem klienta: wodocigg publiczny Gryzliny
SUW — woda uzdatniona, pobrana dnia 24.04.2018 r. godz.8% - 9*°

3. Data i godzina przyjecia probki do laboratorium: 24.04.2018 r. godz. 10"

4. Prébka pobrana wg 1-02/PN-EN ISO 19458:2007 metoda nieakredytowang przez zleceniodawce
(przeszkolony probkobiorca, zaswiadczenie nr 17/10)

5. Informacja o stanie probki w chwili przyjecia— przydatna do badan

Kod prébki

930z Najwyzsze
dopuszczalne warto$ci
Jednostka wg Rozp. M.Z.
Lp Badana acha Metoda badan miary Wyniki badania zdn.07.12.2017 r.
Badania mikrobiologiczne DizsLs; poz 2254
1 | Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014 jtk/100ml 0 0
2 | Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100ml 0 0
3 | Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014 jtk/100ml 0 0
g |Clostridium perfringens | pN EN SO 14189:2016 §tk/100 ml 0 0
(facznie z przetrwalnikami)
5 Ogolna 11czpa ’ . PN-EN ISO 6222:2004 /Tl nie wykryto bez meprawld}owych
mikroorganizméw w 22°C w 1 ml zmian
jtk — jednostki tworzace kolonie
Badania mikrobiologiczne wykonano 24 —27.04.2018 1.
Wyniki badan odnosza si¢ wytacznie do badanej probki.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie i transport probki.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
autoryzuje
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Sprawozdanie LBSiZ-OBW/9032/218

kod prébki 903z Najwyzsze dopusz-
czalne wartosci wg
Lp. Badana cecha Metoda badafi Jeirlli:i;ka Wyniki badania . 11()0721;21\210 127
badania fizyczno-chemiczne niEgewnosg szl U:, p;)z.229réi
17 |Bor Test Boru, Merck 1.14839 mg/1 0,134 1,0
18 | Arsen PN-EN ISO 11969:1999 pg/l 1,16 10
19 | Chrom ug/l po 50
20 |Kadm ug/l po 5,0
21 | MiedZ PN-EN ISO 15586:2005 mg/l po 2,0
22 | Nikiel pg/l po 20
23 | Otow pg/l po 10
24 | S6d PN-ISO 9964-1:1994+Ap 1:2009 mg/1 192 200
25 | Benzen ug/l nw 1,0
26 | Y. THM pg/l nw 100
27 | Tetrachlorometan PN-EN ISO 15680:2008 pg/l nw =
28 | Y trichloroeten i tetrachloroeten ng/l nw 10
29 | 1,2-dichloroetan ug/l nw 3,0
Wielopierscieniowe weglowodory
Sl i, o) PN-EN ISO 17993:2005 nel il P
indeno(1,2,3-cd)piren]
31 | Benzo(a)piren png/l nw 0,010
Pestycydy chloroorganiczne
32 (o-HCH, y-HCH, heptachlor, . ug 1 nw
e ey, Cieldryns, endima, | pN-EN SO 6468:2002
Pyretroidy (bifentryna, fenpropatryna, pestycydy 0,10
33 ;; ;EVI:I::(;;?I&Z,I ;z?;ytg;a, izomery cypermetryny, p.g/ 1 nw 5 pestycy déw 0,50
Pestycydy fosforoorganiczne (etoprofos, | PB_OAS-09 ed 6, ;
B | s Sotiatin oo i, i [ 2018 nel e
nofos metylowy)

! — niepewnos¢ wyniku wyrazona jako niepewno$¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspotezynniku k=2
nw - nie wykryto
po — ponizej granicy oznaczalnosci, granica oznaczalno$ci: amonowego jonu, azotynow — 0,05 mg/l, eyjankéw wolnych- 2 pg/l, chromu — 2,0 pg/l, kadmu- 0,25 pg/l,
miedzi — 0,005 mg/l, niklu — 2,0 pg/l, otowiu- 2,5 pg/l, benzenu — 0,25 pg/l, trichloroetenu, tetrachloroetenu-1,0 pg/l, trichlorometanu-7,5ug/1, tribromometanu — 6,25ug/1
dichlorobromometanu — 3,75 pg/l, dibromochlorometanu- 6,25pg/1, tetrachlorometanu — 0,5 pg/l, pestycydéw chloroorganicznych, pyretroidéw- 0,02 pg/l,
pestycydow fosforoorganicznych — 0,04 pg/l, 1,2-dichloroetanu — 0,3 pg/l, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(ghi)perylenu — 0,001 g/l
indeno(1,2,3-cd)pirenu-0,002 ug/l, benzo(a)pirenu — 0,001 pg/l,
Badania fizyczno - chemiczne wykonano 23.04 — 07.05.2018 r.

Sekcja Badan Fizyko-Chemicznych

Wody, Gle

by, Powietrza

mar i J({ém (i Bukowska

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanej probki. Podana niepewno$é nie obejmuje etapu pobrania probki.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobranie i transport probki.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
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Cov OA
‘i;\ ; Sprawozdanie z badan nr L/OBZ-9051.3/50w/z/2018

1. Nazwa i adres klienta: Gmina Stawiguda, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztynska 10.
2. Zakres wykonywanych badan zgodny: ze zleceniem nr 27w/Z z dnia 26.04.2018 1.
3. Obiekt badania: prébka wody
4. Cel badania: ocena zgodno$ci z wymaganiami dokumentdw w obszarze regulowanym prawnie
5. Data, godzina pobrania probki: 23.04.2018 1., godz. 9°°-11% — zgodnie z o$wiadczeniem klienta
6. Miejsce pobrania prébki: SUW Gryzliny woda uzdatniona — zgodnie z o$wiadczeniem klienta
7. Prébka pobrana przez: zleceniodawce p. Edwarda Kamieniak wg [-06/PO-OBZ-03 (metoda nieakredytowana)
8. Oznakowanie probki przez klienta: brak
9. Stan prébki: bez zastrzezen
10. Data i godzina przyjecia probki do laboratorium: 26.04.2018 1., godz. 9%

Badania chemiczne

X Najwyisze dopuszezalne
Kod Badana o, Wynik badania Jednostka stezenie wg Rozp. MZ z
b ¢ g P:
. Metoda badan . 1 . B da 2015
prébki cecha + niepewno§¢ miary istopada 20135r
Dz U. z 2015r. poz.1989)
ETAAS zgodnie
glin PN-EN ISO 15586:2005 <10,0 ng/l 200
HGAAS zgodnie
antymon z PB-OBZ-05/CH <1,0 ug/l 5
50w/z edycja 1 z dnia 08.06.2009
HGAAS zgodnie
selen 2 PN-ISO 9965:2001 <L0 ugll 10
. CVAAS zgodnic z PB-OBZ-03/CH
rigc edycia 1 z dnia 01.09.2008 <0,1 png/l 1

<7 - ponizej dolnej granicy zakresu akredytacii
"Niepewnos¢ wyniku badania wyrazona jako niepewnosé rozszerzona metody badawezej przy poziomie prawdopodobienstwa 95%
i wspélezynniku rozszerzenia k=2. Podana niepewnos¢ nie obejmuje etapu pobierania probki

Badania chemiczne wykonano w dniach od 26.04.2018 r. do 27.04.2018 r.
Sprawozdanie sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach.

1. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosei.
2. Wyniki badan odnoszg si¢ wylgeznie do badanej probki.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosei za etap pobrania 1 transportu prébki.
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